
Vispārīgie dati.

''ŪKT'' MARKAS RASĒJUMU SARAKSTA KOMPLEKTS

1

2

Nosaukums Piezīmes

Ģenplāns ar savietotiem  inženiertīkliem.

Lapa

ŪKT-1
ŪKT-2

(vārds un uzvārds)
Tatjana Romaša

kā arī citu normatīvo aktu prasībam
Būvprojekta daļas

Ši būvprojekta ___________ daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,

Sertifikāta Nr. 50-109

vadītāja: _____________________________

(sertifikāta nr.)
_____________________________

(paraksts)
_____________________________

(datums)
___________________________

ŪKT

Faila Nr.:

ŪDENSVADA  UN  KANALIZĀCIJAS BŪVPROJEKTA TEHNISKIE RĀDITĀJI

Projekts

Stadija

Pasūt ītājs

Rasējums

11-06/532 Daļa:

Lapas Nr.:

Mērogs:

Datums/Paraksts

Datums/Paraksts

Shēma

Pārbaudīja

Projekta līdzautors

Būvprojekta vadīt ājs
Projekta autors

Gaujas iela 3, Rīga, LV-1026

E-pasts: jukad@inbox.lv; jevgenijs@jukad.lv

SIA "JUKAD projekts"

tālr:67518288; fakss: 67518208

V. Polkovņikova

T.Romaša

Izstrādaja:

Būvproj. vad.:

T.Romaša

ŪKT.daļas vad.:

LATVIJAS UNIVERSITĀTES DABASZINATŅU 
AKADĒMISKAIS CENTRS
JELGAVAS IELA 1, RĪGA, LV-1050

SKIČU PROJEKTS (SP)

LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586

Arhitektūras birojs SIA SESTAIS STILS
Tirgoņu iela 8, Rīga ‚ LV-1050
Tālr. 67228542,  fakss 67220143
birojs@sestaisstils.lv

VISPĀRĪGIE DATI

ŪKT-1 

29.09.2011

1:100

ŪKTPasūtījuma nr.:

IZZIŅU  UN  KLĀTPIELIEKAMO  DOKUMENTU  SARAKSTS

Apzīmējums

PIEVIENOTIE  DOKUMENTI
Iekārtu  specifikācijaŪKT- IS

PIEŅEMTIE  APZĪMĒJUMI

Ū1 Projekt. ūdensvads

K1 Projekt. sadzīves kanalizācija

K2 Projekt. lietus  kanalizācija ar naftas produktiem

D Drenaža

K3

W

K2s Projekt. spiediena lietus  kanalizācija

Kls Projekt. spiediena laistīšanas kanalizācija

S Projekt. siltumtrāse

K3s

 Ražošanas kanalizācija

 Ražošanas notekūdeņu spiediena kanalizācija

Projekt. vājstrāvas kabeļi

Projekt. vidēja sprieguma kabeļi

K2'' Projekt. lietus  kanalizācija

m3/d. m3/st. l/sek
ugunsdzēs.
l/sek

Sistēmas  nosaukums
Nepieciešam.
spiediens
pie ievada
m. ūd.st.

Saimniecīskā un dzēramā
ūdensvads:

Aprēķiņa  patēriņš

5.1357.7 18.48

Sadzīves kanalizācija:

Lietus ūdens kanalizācija: __ 200.0

kafeinīca 26.4 2.2 1.87

84.1 20.68 7.0 _

_

35.0 ārējie
iekšējie35.0

_

Piezīmes


